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Untersuchungsbefund Trinkwasser « DAk}fjm
gemal Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) Atrecliennessalc
Labor-Nr.: 253843 28977 Datum: 25. August 2022
Auftraggeber: Probenahme:
Markt Metten Entnahmeort: FFW Metten
Krankenhausstr. 22 durch: Externer Probenehmer, Florian Artmeier
94526 Metten Entnahmedatum: 10.08.2022
Eingangsdatum: 10.08.2022
Prifzeitraum: 10.08.2022 bis 25.08.2022
Vermerk: Objektkennzahl: 1230 0271 00622
zuléssiger
Untersuchungsparameter Befund Hdchstwert Einheit MeBverfahren
Probenahmeverfahren X DIN ISO 5667-5:2011-02
Physikalisch-chemische Parameter
pH-Wert 8,2 6,5-9,5 - DIN EN ISO 10523:2012-04
Leitfahigkeit (25°C) 173 2790 uS/cm DIN EN 27888:1993-11
Tribung <0,02 1 NTU DIN EN ISO 7027:2000-04
Farbung (SAK 436nm) <0,1 0,5 m-1 DIN EN ISO 7887:2012-04
Nitrat NO; 1,8 50 mg/l DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Mikrobiologische Parameter
Escherichia coli 0 0 /100ml DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Coliforme Bakterien 0 0 /100ml DIN EN ISO 9308-2:2014-06
Enterokokken 0 0 /100ml DIN EN ISO 7899-2:2000-11
Koloniezahl 22°C 0 100 /ml TrinkwV §15 Absatz (1c)
Koloniezahl 36°C 0 100 /ml TrinkwV §15 Absatz (1c)
Probenahme - Mikrobiol. Parameter
Probenahmeverfahren Tab. 1 Zweck a DIN EN ISO 19458:2006-12

Betreiber nach TrinkwV untersuchungspflichtiger Anlagen haben den Befund dem Gesundheitsamt vorzulegen.
*Verfahren nicht akkreditiert
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Die Prufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstéande. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zul&ssig.



